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佐土原 聡

分析の視点分析の視点

面的プロジ クトにおいて 単体建物での取り組みを超え面的プロジェクトにおいて、単体建物での取り組みを超え

た地域での「エネルギー供給」と「マネジメント」に焦点を当

て、今日的意義を踏まえた特徴を分析。

《面的対策の意義》

 高効率機器の導入や地域のエネルギーマネジメントによ
り 地域内でのエネルギ 利用を最適化

《面的対策の意義》

り、地域内でのエネルギー利用を最適化

 排熱等の受け皿としての未利用エネルギー有効利用を
促進促進

 ＣＧＳなどの地域分散電源や再生可能エネルギーを利用
し 系統電力負荷を抑制（系統電力のピークカット）し、系統電力負荷を抑制（系統電力のピ クカット）

 エネルギーベストミックス、系統電力と地域分散電源の
組み合わせ等による地域のＢＣＰへの貢献
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組み合わせ等による地域のＢＣＰへの貢献



面的プロジェクトのエネルギー供給による分類面的プロジェクトのエネルギ 供給による分類
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面的プロジェクトのマネジメントによる分類面的プロジェクトのマネジメントによる分類
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地域のエネルギー供給形態地域のエネルギ 供給形態

エネルギーセンター方式 建物間熱融通エネルギーセンター方式 建物間熱融通

需要家建物

熱

需要家建物

ネルギ

系統電力

熱源エネルギー
プラント

系統電力

熱＋電力熱＋電力

発電機
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熱の供給（未利用エネルギー活用）熱の供給（未利用エネルギ 活用）

■「東京スカイツリー」の例

タワー街区等

公共施設等

サブメイン
プラント 熱源

プラント間熱融通

サブ
プラント

地中熱利用
地下鉄駅構内の
配管ｽﾍﾟｰｽ利用

地中熱利用

・国内ＤＨＣ初の地中熱利用、大容量蓄熱槽等を組み合わせた高効率な
熱源システム
低負荷時にメインプラントからサブプラントへ熱を融通し 熱源効率を向上・低負荷時にメインプラントからサブプラントへ熱を融通し、熱源効率を向上

・地下鉄駅構内のバックスペースを利用した熱導管敷設 5



熱＋電力の供給（１）熱＋電力の供給（１）

■「クオリティライフ２１城北」の例
一敷地

エネルギープラント 西部医療センター 陽子線がん治療施設

太陽光発電

敷地

太陽光発電

熱源 ＣＧＳ

括

系統電力

一括
受電

・エネルギー源に電力とガスを使用した熱供給システム
・ＣＧＳ排熱を熱源として活用
非常時も 部の重要区画に継続し 熱と電力を供給可能・非常時も一部の重要区画に継続して熱と電力を供給可能

6

熱＋電力の供給（２）熱＋電力の供給（２）

■「豊洲埠頭地区」の例

系統電力

エネルギー
プラント

圧力差
市場 リア

ＣＧＳ
ＣＧＳ

熱源 ＣＧＳ

圧力差

都道

市場エリア
ＣＧＳ

電力自営線

熱導管

太陽光発電

熱導管

都
道

• 自営線を用いて、ＣＧＳおよびガス圧力差発電による電力を地域に供給
• 食の物流拠点としての市場に対して、非常時も電力・熱供給を継続
• ＩＣＴを活用した需要家との情報連携と制御
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建物間熱融通のタイプ建物間熱融通のタイプ

目的
高効率熱源機の

優先
排熱等の融通目的

優先活用
排熱等の融通

融通
ＣＧＳ

融通
方式

機器効率：高→低 熱源：ＣＧＳ排熱 太陽熱

低負荷時に効率が良い 休日等の熱が余 て

機器効率：高→低 熱源：ＣＧＳ排熱、太陽熱

運用
低負荷時に効率が良い
機器を優先して使用

休日等の熱が余って
いる時に融通
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太陽熱＋ＣＧＳ排熱を活用した建物間熱融通太陽熱＋ＣＧＳ排熱を活用した建物間熱融通

■「東京ガス熊谷支社ビル」の例 ■「千住テクノステーション」の例
※住宅･建築物省ＣＯ２先導事業採択プロジェクト以外の事例

ホテル オフィス

敷地

●晴天時…太陽熱を近隣の福祉施設へ供給
余った太陽熱をエネルギーセンターで利用

発展
※住宅･建築物省ＣＯ２先導事業採択プロジェクト以外の事例

ＣＧＳ集熱パネル オフィス エネルギー
センター

一敷地

福祉施設

給湯 ＣＧＳ集熱パネル給湯

市道

区道

●雨天時等…太陽熱の不足分をCGS排熱で補足

オフィス エネルギー
センター

福祉施設

●雨天時等 太陽熱 不足分を 排熱 補足

オフィスで使い切れない休日の
太陽熱や平日のＣＧＳ排熱を市

ＣＧＳ集熱パネル給湯

太陽熱や平日のＣＧＳ排熱を市
道を挟んで隣接するホテルに
供給し、給湯余熱に活用。

9出典：「千住スマートエネルギーネットワーク」東京ガス(株)パンフレットを基に作成



〔参考〕 ＣＧＳ排熱を活用した建物間熱融通〔参考〕 ＣＧＳ排熱を活用した建物間熱融通

■「新横浜3施設ＥＳＣＯ事業」の例

ラポール

機械室
商用電力

電力融通
ＥＳＣＯ事業における
ネ ギ シ ム改修内容

※住宅･建築物省ＣＯ２先導事業採択プロジェクト以外
の事例

CGS
機械室

熱融通

エネルギーシステム改修内容

• 共同受電
（ラポール・リハビリ）

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ 総合保険医療ｾﾝﾀｰ

商用電力機械室

（ラポ ル リハビリ）
• ＣＧＳ導入

（リハビリ・保健医療）
• 電力融通

横浜市総合医療財団横浜市リハビリ事業団
• 電力融通

（ラポール・リハビリ）

• 熱源設備更新・高効率化
（全施設）（全施設）

• 熱融通
ＣＧＳ排熱融通

エネルギー
融通効果

夜間低負荷時空冷ＨＰ
チラーからの熱融通

設備更新･CGS
導入効果
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出典：吉田聡他「既成市街地における分散型電源を用いた建物間エネル
ギー融通に関する研究-横浜市新横浜地区における実例検証-」
空気調和衛生工学会学術講演会梗概集 平成20年度

エネルギーマネジメントのタイプエネルギ マネジメントのタイプ

管理システム（ハ ド）管理システム（ハード）
管理体制
（ソフト）エネルギー供給

事業等
エネルギー供給事業

対象外事業等 対象外

ＢＥＭＳ

ＢＥＭＳ

建物単位での
最適化

需要家ごとの
エネルギー管理

ＢＥＭＳ

中央
監視

熱データ
の管理

エネルギープラント

監視の管理

複数主体連携
需要家とエネル
ギー供給事業者

ＢＥＭＳＢＥＭＳ

複数主体連携
による地域で
の最適化

ギー供給事業者
(ＤＨＣ)による

エネルギー管理ＢＥＭＳの
ネットワーク化

熱＋電力
データの
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ネットワーク化デ タの
管理



地域での管理システムの例（ＢＥＭＳのネットワーク化）地域での管理システムの例（ＢＥＭＳのネットワ ク化）

■「大阪駅北地区」

各建物のエネルギーデータ

空調 照明 その他空調 照明 その他 空調 照明 その他

ＢＥＭＳ

ＢＥＭＳデータ
の一元化

• 各建物のＢＥＭＳをネットワーク化し、エリア全体の
エネルギー消費等データを一元管理ネ ギ 消費等デ タを 元管
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地域での管理体制の例（複数主体連携によるマネジメント）地域での管理体制の例（複数主体連携によるマネジメント）

■「名古屋大学」

• 大学とＥＳＣＯ事業者による協
議会を毎月開催

名古屋大学

• 施設管理事業者もＥＳＣＯ事業
体に参加することで、設備設計
の趣旨を設備運用に直接反映

ＥＳＣＯ事業者

設計・建設事業者 の趣旨を設備運用に直接反映

• 設備改修（ １年目）と継続的な
運用改善（ ２年目以降）による

設計 建設事業者

契約・財務事業者

＋ 運用改善（ ２年目以降）による
ＣＯ２削減施設管理事業者

＋
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面的プロジェクトと他事例との効率の比較面的プロジェクトと他事例との効率の比較
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• 面的プロジェクトのエネルギー効率は、省エネ法

供給開始年
※面的プロジェクトは運用前のため想定値
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面的プ ジ クトの ネルギ 効率は、省 ネ法
の基準値を上回る高水準

今後の期待今後の期待

 複数建物を対象にした面的プロジェクト

 地域の省エネルギー、面的エネルギー対策等、
まちづくりや複数建物を対象とした総合的・一体まち くりや複数建物を対象とした総合的 体
的な省ＣＯ２の取り組み

地域 ゼ ネ ギ 化 挑戦する多様な 地域のゼロ・エネルギー化への挑戦する多様な
取り組み

 地域の電力需給安定やＢＣＰにも考慮したタウン
マネジメントマネジメント
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